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1 VERANLASSUNG

Der Neubau der 380-kV-Hoéchstspannungsfreileitung Ostbayernring zwischen Redwitz a.d. Ro-
dach in Oberfranken und Schwandorf in der Oberpfalz soll in Zukunft eine stabile Stromversor-
gung durch erneuerbare Energien in der Region gewahrleisten.

Der Ostbayernring ist eine etwa 185 km lange, bereits bestehende Freileitungstrasse. Sie gerat
aufgrund der Einspeisung von Strom aus regenerativen Energiequellen bereits heute zunehmend
an ihre Kapazitatsgrenzen. Im Zuge der Energiewende sind die bestehenden 380-/220-kV-Anla-
gen daher nicht mehr ausreichend. Um weiterhin die Stromversorgung in der Region gewahrleis-
ten zu kdnnen, soll der Ostbayernring auf zwei 380-kV-Systeme erweitert werden, die ebenfalls
als Freileitungen realisiert werden. Aus statischen Griinden reichen die vorhandenen Masten
nicht mehr aus. Daher sind der Bau von neuen Mastkonstruktionen und der anschlieRende Ruck-
bau der bestehenden Masten geplant.

Hierflr ist das Projekt Ostbayernring im Netzentwicklungsplan (NEP) 2012 als Projekt 46 bezie-
hungsweise Malinahme 56 durch die Bundesnetzagentur (auf Grundlage des Bundesbedarfs-
plangesetzes (BBPIG)) bestatigt worden und soll voraussichtlich 2023 in Betrieb gehen. Die Ge-
samtmafnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt (vgl. Kapitel 5).

Im Sommer 2017 hat die TenneT TSO GmbH die GZP GbR beauftragt, flir den geplanten Ersatz-
neubau sowie den nach Inbetriebnahme geplanten Rickbau der Bestandsleitung (LH-07-B100)
das hier vorliegende Bodenschutzkonzept zu erstellen.

Das vorliegende Bodenschutzkonzept im Revisionsstand 3 mit Berticksichtigung der Einwendun-
gen sowie des Planungsstandes gem. 1. Deckblattanderung befasst sich mit dem Abschnitt vom
Umspannwerk Etzenricht — Um-spanrnwerk Umspannwerk Schwandorf (Ltg.Nr. B161).

2 GESETZLICHE GRUNDLAGEN FUR DEN VORSORGENDEN BODENSCHUTZ

Regelungen zum Bodenschutz finden sich im BauGB und insbesondere dem BBodSchG sowie
der BBodSchV.

Der Zweck des BBodSchG ist nach § 1 ,(...) nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen abzuwehren (...) und Vor-
sorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden
sollen Beeintrachtigungen seiner nattrlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der
Natur und Kulturgeschichte so weit wie méglich vermieden werden.*

Nach § 2 Abs. 3 BBodSchG sind ,schadliche Bodenveranderungen im Sinne dieses Gesetzes
(...) Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Belastigungen fiir den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufiihren.*

Die BBodSchV prazisiert in § 12 Abs. 9: ,Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in
den Boden sollen Verdichtungen, Vernassungen und sonstige nachteiligen Bodenveranderungen
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durch geeignete technische MalRnahmen sowie durch Berlicksichtigung der Menge und des Zeit-
punktes des Aufbringens vermieden werden. Nach Aufbringen von Materialien mit einer Machtig-
keit von mehr als 20 cm ist auf die Sicherung oder den Aufbau eines stabilen Bodengefliges
hinzuwirken. DIN 19731 ist zu beachten.”

Die Vorgaben der einschlagigen technischen Regelwerke und DIN Normen zum Umgang und der
Verwertung von Boden (DIN 19731, DIN 18915, DIN 18919, VDI 6101, ggf-—die-derzeit-inBear-
beitungstehende DIN 19639 sowie die LAGA M20 FR-Beden) mussen fir das geplante Vorhaben
bericksichtigt werden. Neben dem BBodSchG und der BBodSchV kénnen einzelne Fragestel-
lungen das BNatSchG, DUG, KrwG, WHG, BauGB und das BayBodSchG sowie die BioAbfV,
Dav, DMV, AbfKIarV und die DepV betreffen.

Dieses Bodenschutzkonzept hat zum Ziel, die Belange des Bodenschutzes im Rahmen der Bau-
maflinahme vorab zu bewerten, um durch eine Optimierung der Ablaufe negative Auswirkungen
auf das Schutzgut Boden zu minimieren.

3 BODENKUNDLICHE BAUBEGLEITUNG

Fir das Bauvorhaben wird eine bodenkundliche Baubegleitung eingesetzt. Das oberste Ziel der
bodenkundlichen Baubegleitung ist die Erhaltung der Fruchtbarkeit und der nattrlichen Funktio-
nen des Bodens. Um dieses Ziel zu erreichen miissen unnétige und Gbermafiige Bodenbelastun-
gen, -verdichtungen und Stérungen der natirlichen Bodenstruktur, Horizontierung bzw. Schich-
tung sowie stoffliche Belastungen vermieden werden. Behinderungen des Bauablaufs aufgrund
empfindlicher Boden oder schlechter Witterungsbedingungen kénnen durch geeignete Planung
und technische MalRnahmen im Vorfeld optimal ausgeglichen werden. Dabei flhrt die konse-
guente Anwendung bodenschonender Arbeitsweisen zu einer optimalen Auslastung auf der Bau-
stelle und kann das Bauzeitenfenster, in dem witterungsbedingt bodenschonendes Arbeiten mag-
lich ist, verlangern.

Folgende Aufgaben tbernimmt die bodenkundliche Baubegleitung im Projektablauf:

* Analyse vorhandener Bodendaten und Durchfiihrung bzw. Auswertung von Vorerkundun-
gen (Bodenkartierung)

« Beratung des Bauherrn in allen Fragen des Boden- und Gewasserschutzes

* Abstimmung des Boden- und Gewasserschutzes mit den zustandigen Behoérden

* Begleitung der Baumafnahmen als oértliche Baulberwachung mit Umweltmonitoring (Bo-
den und Wasser) und Begutachtung hinsichtlich der Einhaltung aller Schutzvorgaben

* Teilnahme und Beratung bei Baubesprechungen

« Kontrolle des sachgerechten Maschineneinsatzes (Befahrbarkeit, Tabuflachen, Baustra-
Ren, Uberfahrten (Logistik))

* Teilnahme an Bauabschnittsbesprechungen (Vorgehensweise im aktuellen Bauabschnitt)

* Vorortkontrollen und Baustellenbegehungen

GZP GbR 8002-17-0078-K-006 — 04 Seite
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» Kontrolle des Bodenmanagements (sachgerechter Ausbau, Zwischenlagerung, Wieder-
einbau)

* ggdf. Kontrolle der Gewasserglte und der Wasserhaltung

* Begutachtung und Untersuchung von Erdbaustoffen (Materialkontrollen, Eignungsprufun-
gen, Verwertungsklassen)

* Beweissicherung im Schadensfall (Feldmessungen, Probenahmen, Stellungnahmen) und
Meliorationsvorschlage

« Empfehlungen zur sachgerechten Rekultivierung und Beratung zur Folgebewirtschaftung

* Dokumentation aller bodenrelevanten Belange (Bautagebuch, Fotodokumentation, Ab-
nahmeprotokolle, etc.)

* Bei Bedarf: fihren/pflegen eines Maschinenkatasters

* Mediation bei Gesprachen/Konflikten mit Eigentiimern / Pachtern / Behérden

Um diese Aufgaben qualifiziert Gbernehmen zu kénnen werden umfangreiche Fachkenntnisse
bendtigt. Die Qualifikation der bodenkundlichen Baubegleitung sollte deshalb ein geowissen-
schaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Bodenkunde sowie entsprechende einschlagige prak-
tische Projekt- bzw. Baustellenerfahrung umfassen. Von besonderer Bedeutung sind dabei um-
fangreiche Kenntnisse der Bodengenese, -verbreitung, -klassifikation, -kartierung und -anspra-
che, der Bodenphysik und -mechanik, insbesondere in den Bereichen Bodenverdichtung, Boden-
wasserhaushalt, sowie Probenahme- und Untersuchungsverfahren. Weiterhin missen den ein-
gesetzten Personen die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und technischen Regel-
werke bekannt sein.

4 DATENGRUNDLAGEN

Die vorliegenden Daten, die die Grundlage der Ausfiihrungen bilden, sind im Folgenden aufge-
listet:

» Deutsche Topographische Karte (DTK25) im Maf3stab 1:25.000 (Quelle: Bayerisches Lan-
desamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 2017)

+ Bodenibersichtskarte (BUK25) im Mafstab 1:25.000 (Quelle: Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt, 2017)

* Moorbodenkarte (MBK25) im Mafstab 1:25.000 (Quelle: Bayerisches Landesamt fir Um-
welt, 2015)

+ Geologische Ubersichtskarte (GUK) im MaRstab 1:500.000 (Quelle: Bayerisches Geolo-
gisches Landesamt, 1996)

* Geotopkarte (Quelle: Bayerisches Landesamt fur Umwelt, 2004)

* Altlastenkataster (Landratsamter) (Quelle: Landkreis Schwandorf, Landkreis Amberg-
Sulzbach, Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, Stadt Weiden i. d. Opf., Landkreis
Tirschenreuth, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Landkreis Kulm-
bach, Landkreis Kronach, Landkreis Lichtenfels, 2017)
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Zusatzlich wurden durch den Auftraggeber Planungsunterlagen hinsichtlich der Trassenverlaufe
und der Maststandorte zur Verfligung gestellit.

5 BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS

Der Ersatzneubau des Ostbayernringes soll weitestgehend parallel zu der bestehenden Freilei-
tung errichtet werden und verlauft somit von Redwitz Gber Mechlenreuth und Etzenricht nach
Schwandorf. Der genaue Verlauf der Leitung ist den Unterlagen zur Planfeststellung zu entneh-
men. Das Gesamtvorhaben wird dabei in drei Bauabschnitte unterteilt, wobei die einzelnen Bau-
abschnitte jeweils an einem bereits bestehenden Umspannwerk beginnen bzw. enden. In jedem
Bauabschnitt ist sowohl der Neubau, als auch der Riickbau der Bestandsleitung geplant. Die
Bauabschnitte gliedern sich wie folgt:

1. Abschnitt Umspannwerk Redwitz — Umspannwerk Mechlenreuth
a. Neubau Leitung B159
b. Ruickbau Bestandsleitung B112

2. Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth — Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Ober-
pfalz
a. Neubau Leitung B160
b. Ruckbau Bestandsleitung B111

3. Abschnitt Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz — Umspannwerk Etzenricht
a. Neubau Leitung B160
b. Ruckbau Bestandsleitung B111

4. Abschnitt Umspannwerk Etzenricht — Umspannwerk Schwandorf
a. Neubau Leitung B161
b. Rickbau Bestandsleitung B100

Der genaue Verlauf des in diesem Bodenschutzkonzept behandelten Abschnitts von Etzenricht
nach Schwandorf ist Anlage 1 zu enthehmen.

Die Umsetzung ist so geplant, dass zunachst jeweils die Neubauleitung errichtet und in Betrieb
genommen wird und anschliel3end der Riickbau der Bestandsleitung im jeweiligen Bauabschnitt
erfolgt. Durch diese Vorgehensweise wird der Leitungsbetrieb weitestgehend durchgehend auf-
rechterhalten.

GZP GbR 8002-17-0078-K-006 — 04 Seite
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6 BESCHREIBUNG DER UNTERGRUNDVERHALTNISSE IM TRASSENVERLAUF

Im Folgenden werden die Verhaltnisse des Untergrundes anhand der in Kapitel 4 genannten
Quellen beschrieben.

6.1 Geologie

Im gesamten Gebiet des Ostbayernringes liegen sehr heterogene geologische Verhaltnisse vor.
Die Spannweite reicht hier von neoproterozoischen bis hin zu quartaren (holozanen) Gesteinen.
Im Neoproterozoikum und Paldozoikum werden hauptsachlich kristalline, ab dem Mesozoikum in
der Regel sedimentére, vereinzelt aber auch kristalline Gesteine angetroffen. Im Kanozoikum
kommen im Untersuchungsgebiet ausschlie3lich sedimentare Gesteine vor.

Die kristallinen Gesteine sind in metamorphe und magmatische Gesteine unterteilbar. Sie sind
im Wesentlichen auf die Kernbereiche des Fichtelgebirges und des Oberpfalzer Waldes be-
schrankt. Die Sedimentgesteine, bei denen es sich sowohl um klastische, als auch um biogene
und chemische Sedimente handelt, sind zum einen im Bereich des Obermainischen Hiugellandes
sowie den Talregionen der Gebirge (u.a. Schwandorfer Bucht) zum anderen im Oberpfalzischen
Hugelland verortet.

In Anlage 2 sind tabellarisch die angetroffenen geologischen Verhaltnisse in Bezug auf die Neu-
bauleitung und die Rickbauleitung zusammengefasst.

6.2 Bodden

Gemal der verfiigbaren Informationen sind die vorkommenden Bdéden bekannt (Anlage 3 und
Anlage 4) und kénnen insbesondere im Hinblick auf ihre tiefbaulichen (mechanischen) Eigen-
schaften bzw. Empfindlichkeiten und Ertragsfunktionen bewertet werden.

Das im Bereich der geplanten Baumalinahme vorliegende Bodeninventar ist sehr heterogen mit
unterschiedlichsten Substratarten.

Das Auftreten bestimmter bodensystematischer Einheiten ist stark an die jeweils vorherrschen-
den geologischen Verhaltnisse geknipft. Zusammengefasst sind die vorliegenden Bodentypen
geman BUK25 folgenden Bodenklassen an den Masten der Neu- und Riickbauleitung zuzuord-
nen’
+ ca. 4041 % Gleye (teilweise in Vergesellschaftung mit anderen GW-beeinflussten Béden)
+ ca. 38 37 % Braunerden (teilweise auch in Vergesellschaftung mit anderen Bodenklas-
sen)

* ca. 10 % Auenbdden (z. T. in Vergesellschaftung mit anderen Bodenklassen)

" Es handelt sich hierbei um eine kartographische Auswertung. Die Vorortbegebenheiten konnen
abweichen.
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* ca. 7 % Stauwasserbdden (z.T. mit anderen Bodenklassen vergesellschaftet)
*+ ca. 3 % Ah/C-Bdden (z.T. in Vergesellschaftung anderen Bodenklassen)

* ca. 1 % Naturliche Moore

*+ ca. 1% Lessivés (in Vergesellschaftung mit Braunerden)

In den Kernbereichen (Gebirgsregionen) des Oberpfalzer Waldes dominieren Braunerden und
Stauwasserbdden deren Substrate aus (Kryo-)Sanden und —lehmen der dort anzutreffenden
Magmatiete und Metamorphite zusammengesetzt sind. Zum Teil handelt es sich auch um Ah/C-
Bdden.

In Flusstalern, wie etwa dem Nahbereich der Naab (inkl. altem Flussbett) sowie der dazugehori-
gen Zuflisse sind hauptsachlich Grundwasserbéden wie Gleye und Auenbdden mit unterschied-
lichen Substraten anzutreffen. Eine eher untergeordnete Rolle spielen die anderen vorliegenden
Bdden der Klassen naturliche Moore und Lessivés. Die Substrate decken hier in mineralischen
Bdden die Korngréfienbereiche Ton bis Kies ab und wurden in der Regel autochton gebildet.

Die standortbezogenen Bodentypen sowie die anzutreffenden Substrate sind Anlage 3 in tabel-
larischer Form zu entnehmen.

6.3 Regionalspezifische Besonderheiten der Béden im Baubereich

6.3.1 Verdichtungsempfindlichkeit bzw. mechanische Stabilitdten von Bdbden (verdichtungs-
empfindliche Béden)

Die Verdichtungsempfindlichkeit, bzw. die mechanische Stabilitdt von Bdden ist einerseits stark
an den aktuellen Wassergehalt, andererseits wesentlich an das vorherrschende Substrat gekop-
pelt. Wahrend sandige und kiesige, bzw. steinige Béden in der Regel eine geringe Verdichtungs-
empfindlichkeit (hohe mechanische Stabilitdten) aufweisen, ist diese bei Béden aus tonigen und
schluffigen Substraten, insbesondere bei hohen Bodenwassergehalten, hoch bis sehr hoch (bei
geringen bis sehr geringen mechanischen Stabilitaten). Béden aus lehmigen Substraten weisen,
ebenfalls stark an den aktuellen Wassergehalt gekoppelt, mittlere bis hohe Verdichtungsempfind-
lichkeiten auf. Béden aus organischen Substraten (Torf) werden ebenfalls als verdichtungsemp-
findlich eingestuft. Da bautechnisch diesbezliglich jedoch weitere Punkte zu beachten sind, wer-
den sie im Kapitel 6.3.2 gesondert betrachtet.

Bei unsachgemalfier Befahrung wahrend der Bauausfiihrung kénnen bei Boden mit geringen me-
chanischen Stabilitaten Verdichtungen bis in den Unterboden reichen. Diese sind dann insb. im
Fall bindiger Substrate meist nur mit groRem technischem und finanziellem Aufwand meliorierbar.
Aus diesem Grund sollen diese Béden im Rahmen der Bauausflihrung mit geeigneten Malinah-
men (z.B. mittels befestigten Baustralen oder Stahlplatten/Baggermatratzen) vor schadhaften
Bodenverdichtungen geschitzt werden (vgl. Kapitel 8.7). Verdichtungen in Béden mit hohen me-
chanischen Stabilitaten (vorwiegend Bdden sandiger Ausgangssubstrate) kénnen dagegen mit

GZP GbR 8002-17-0078-K-006 — 04 Seite
Schauenburgerstralle 116 | 24118 Kiel 14.10.2021 10/33



Ostbayernring = Ersatzneubau 380/110-kV-Hochstspannungsleitung Redwitz = Schwandorf
einschlieBlich Riickbau der Bestandsleitung: Abschnitt Umspannwerk Etzenricht = Um-
spannwerk Schwandorf (Ltg.Nr. B161) 4)

Boden « Wasser « Geologie

Bodenschutzkonzept

gutem Erfolg melioriert werden. Ein Instrument zur Gewahrleistung bodenschonender Befahrung
nicht befestigter Bereiche stellt das Maschinenkataster dar (Kapitel 8.7.1).

Die Verdichtungsgefahrdung wurde im Wesentlichen anhand der Textur und Meliorierbarkeit der
jeweiligen Boden abgeschatzt. Im vorliegenden Abschnitt liegen im Bereich folgender Maststand-
orte verdichtungsempfindliche Béden vor, wobei in der Bewertung von ungiinstigen (nassen) Bo-
denfeuchtezustanden bei Feldkapazitat ausgegangen wurde, um eine mogliche ganzjahrige Bau-
zeit zu berlcksichtigen (vgl. Anlage 5).

* Geringe Verdichtungsempfindlichkeit:
= Neubau Mast-Nr. (insgesamt 49, bzw. ca. 43 42 % der Gesamtanzahl der Masten):
4,5,8,9,15,18 - 25,27 - 35,38 - 50,52 -57,73,75-77,79, 88, 108, 109

= Ruckbau Mast-Nr. (insgesamt 43, bzw. ca. 40 % der Gesamtanzahl der Masten):
2,19, 20, 21, 29, 31, 32, 35,47 - 64,66 - 72, 74 - 79, 82, 83, 88, 89

* MaRBige Verdichtungsempfindlichkeit:
= Neubau Mast-Nr. (insgesamt 5 bzw. ca. 4 % der Gesamtanzahl der Masten):
3,15, 20, 75, 100

= Ruckbau Mast-Nr. (insgesamt 10, bzw. ca. 9 % der Gesamtanzahl der Masten):
10, 27, 33, 65, 90 - 93, 11 (Leitung Nr. O6), 13 (Leitung Nr. O6)

* Hohe Verdichtungsempfindlichkeit:
= Neubau Mast-Nr. (insgesamt 64-63, bzw. ca. 63 54 % der Gesamtanzahl der Mas-
ten):
1,2,6,7,10- 14,16, 17, 26, 36, 37, 51,58 - 72, 74, 78, 80 - 87, 89 - 99, 90A,
90B, 101 - 107, 5N (Leitung Nr. O6), 17N (Leitung Nr. O6), 26N (Leitung Nr.
06)

= Ruckbau Mast-Nr. (insgesamt 56 bzw. ca. 51 % der Gesamtanzahl der Masten):
1,3-9,11-18, 22 - 26, 28, 30, 34, 36 - 39, 40 - 46, 73, 81, 84 - 87, 92A,5-10
(Leitung Nr. O6), 12 (Leitung Nr. O6), 14 - 26 (Leitung Nr. O6)

Zudem gibt es an einigen Maststandorten zusatzlich betroffene Arbeitsflachen mit z. T. abwei-
chenden Verdichtungsempfindlichkeiten. Diese werden nachfolgend eingeordnet und entspre-
chend ihrer Zugehoérigkeit zu Bestands- oder Neubaumasten unter Angabe der Mastnummer ge-
nannt.
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6.3.2

Geringe Verdichtungsempfindlichkeit:
= Neubau Mast-Nr.: 25

= Rickbau Mast-Nr.: 71, 81

MéBige Verdichtungsempfindlichkeit:
= Neubau Mast-Nr.: 37, 81

= Rickbau Mast-Nr.: 10

Hohe Verdichtungsempfindlichkeit:
= Neubau Mast-Nr.: 91

= Rickbau Mast-Nr.: 27

Moorbdden und organische Weichschichten (Torf)

Die Stabilitat von Torfen ist grundsatzlich stark von ihrem Zersetzungsgrad abhangig. Generell
sind folgende Besonderheiten im Zuge der tiefbaulichen Arbeiten in Mooren zu beachten:

Aufgrund der geringen Tragfahigkeit des Bodens sind befestigte Baustralien vorzusehen
Bei tiefgrindigen Torfen sollte der Oberboden in einem Arbeitsgang abgetragen und die
Baugrube erstellt werden (ggf. mineralischen Unterbodenaushub und organische Schich-
ten im Unterboden trennen), da nach Oberbodenabtrag die Tragfahigkeit des Bodens zu
gering fur eine Befahrung ist

Mieten aus organischen Substraten (Torf) durfen nicht stark austrocknen (Zwischenlage-
rung so kurz wie madglich; ggf. Mieten profilieren oder mit Folie abdecken), um Schrump-
fung und Mineralisation der organischen Substanz so gering wie mdglich zu halten

Die Wande der Baugruben sollten bei naturnahen Torfen (geringe Zersetzungsgrade) er-
forderlichenfalls gegen Austrocknung gesichert werden, um Volumenverluste und damit
einhergehende Sackungen zu vermeiden

Die Hohe der Bodenmieten ist bei ausreichend Platz auf max. 1,5 m zu begrenzen, um
keine Versackungen oder Grundbriiche im Bereich des Bodenlagers infolge des Uberla-
gerungsdruckes zu riskieren

Vermischungen von mineralischem mit organischem Material missen vermieden werden.
Wasserhaltungsmaflnahmen sind auf das unbedingt erforderliche Mal zu beschranken,
um die Entwasserung und damit potentielle Sackungen angrenzender Bereiche zu mini-
mieren
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In dem betrachteten Abschnitt liegen gemaf den vorliegenden Daten im Bereich der folgenden
Maststandorte der Neu- und Rickbauleitung Moorbdden vor (vgl. Anlage 6):

* Niedermoor und Erdniedermoor:
= Neubau Mast-Nr. (insgesamt 1, bzw. ca. 1 % der Gesamtanzahl der Masten):
26

= Ruckbau Mast-Nr. (insgesamt 1 bzw. ca. 1 % der Gesamtanzahl der Masten):
73

* Anmoorgley und Moorgley, gering verbreitet Gley iiber Niedermoor:
= Neubau Mast-Nr. (insgesamt 3, bzw. ca. 2 % der Gesamtanzahl der Masten):
25, 27,28

= Ruckbau Mast-Nr. (insgesamt 7 bzw. ca. 6 % der Gesamtanzahl der Masten):
15, 16, 20, 71, 72, 74, 21(Leitung Nr. O6)

Auch in anderen Bereichen, insbesondere in stau- und grundwasserbeeinflussten Béden, kénnen
vereinzelt Torfe oder anmoorige Bereiche, auch im Bereich von Zuwegungen und Arbeitsflachen,
auftreten.

6.3.3 Grundwasserbbden

Grundwasserbdden (Gleye und Auenbdden) treten typischerweise in Vergesellschaftung mit
Mooren und Gewassern auf. Sie entstehen grundsatzlich unabhangig vom Substrat und sind hau-
fig in Niederungen und Talern anzutreffen (BVB, 2016):

Sie sind im Wesentlichen durch einen sehr hohen Grundwasserstand gepragt. Dieser kann im
jahreszeitlichen Verlauf bis nahe an die Gelandeoberkante ansteigen. Unterhalb eines Grund-
wasserschwankungsbereiches (Go-Horizont) befindet sich ein ganzjahrig wassergesattigter Ho-
rizont (aG-, bzw. Gr-Horizont). Der Go-Horizont zeichnet sich durch Ausfallungen von im Grund-
wasser geldsten Eisen- und Manganverbindungen aus. Im Gr-Horizont liegen die Metallverbin-
dungen in wasserldslichen Formen vor.

Grundwasserbodden stellen fir die Biodiversitat und den Hochwasserschutz bedeutende Raume
dar. Der BVB schreibt hierzu (BVB, 2016):

,Grundwasserbdden mit hohen Grundwasserstdnden bieten in besonderem Malle Lebensrdume
fur seltene Tier- und Pflanzengemeinschaften. Das Breitblattrige Knabenkraut (auf Feuchtwiesen)
und der Sumpfpippau (unter Wald) stehen hier stellvertretend fiir eine ganze Reihe bedrohter
Arten, die auf feuchte Bodenverhaltnisse angewiesen sind.*
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,Nicht entwasserte Grundwasserbdden speichern grolie Mengen an Wasser und leiten es verzo-
gert an Gewasser weiter. Sie halten damit das Wasser in der Landschaft zurtick und leisten so
einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz.*

Aufgrund des hohen anzunehmenden Grundwasserstandes wird in Abhangigkeit von den Griin-
dungsvarianten bzw. der Baugrubendimensionen an den Masten an denen grundwasserbeein-
flusste Boden vorliegen eine Bauwasserhaltung benétigt.

Im Trassenverlauf liegen nach Auswertung der BUK25 Grundwasserbdden im Bereich folgender
Maststandorte vor (vgl. Anlage 7)*

* Neubau Mast-Nr. (insgesamt-567-59, bzw. ca. 86 51 % der Gesamtanzahl der Masten):
1,2,6-17,21, 25, 27, 29, 33 - 37, 51, 59, 64, 68, 69, 74, 78, 80, 81, 82, 84 - 87, 89, 90,
90A, 90B, 92 - 99, 103 - 109, 5N, 17N, 26N

* Rulckbau Mast-Nr. (insgesamt 58, bzw. ca. 47 % der Gesamtanzahl der Masten):
1-7,11-20, 22 - 26, 30, 37, 38, 41, 67 - 69, 71, 72, 74, 76, 81, 84 - 87, 92A, 5(06) -
9(06), 14(06) - 17(06), 19(06) - 24(06), 26(06)

Zudem liegen an folgenden geplanten Arbeitsbereichen Grundwasserbdden vor:

¢ Arbeitsflachen Neubau Mast-Nr.:
91

¢ Arbeitsflachen Riickbau Mast-Nr.:
27, 81

6.3.4 Seltene Béden und Geotope
Die Eingriffe in das Schutzgut Boden sind in seltenen Béden (Béden mit bedeutender Funktion
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte) und in Bereichen von Geotopen auf ein Minimum zu
beschranken. Gemafl des bayerischen Leitfadens ,Das Schutzgut Boden in der Planung® (BayGL
& BLfU (2003)) lasst sich anhand folgender Kriterien die Archivfunktion von Béden abschatzen:
* Bedeutung der Archivfunktion fir die Kenntnis der Erd- und Landschaftsgeschichte, der
Klimageschichte und der Bodengenese
* Bedeutung der Archivfunktion flr die Kenntnis der menschlichen Siedlungsgeschichte,

der Landnutzungsgeschichte und der heimatkundlichen Geschichte

2 Es handelt sich hierbei um eine kartographische Auswertung. Die Vorortbegebenheiten kénnen
abweichen.
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* Bedeutung der Archivfunktion fiir die geologische, mineralogische, paldontologische und
pedologische Forschung

* Regionale und Uberregionale Seltenheit des Objektes

* Besondere Eigenart des Objektes

* Erhaltungszustand

* Zuganglichkeit und Wert als Anschauungsobjekt

Seltene Béden und Geotope sind in Bayern durch das Bayerische Geologische Landesamt er-
fasst und in einem Geotopkataster gelistet.

Im unmittelbaren Verlauf der Trasse befinden sich in Abschnitt Etzenricht — Schwandorf keine
Geotope und seltenen Bdéden. In einem gewissen Abstand zur Trasse (innerhalb eines 300m
Radius) befindet sich insgesamt ein Geotop (vgl. Anlage 8):

* 376A021 bei Mast 14 (Rickbau), Lage etwa 270 m nordwestlich

Gemal vorliegendem Planungsstand wird das vorgenannte Geotop bauzeitlich nicht in Anspruch
genommen, so dass keine Konflikte mit den Zielen des Geotopschutzes zu erwarten sind.

6.4 Altlasten im Trassenverlauf

Altlasten im Boden kénnen durch Schadstoffaustrage tber die Wirkungspfade Boden-Grundwas-
ser und Boden-Pflanze sowie Boden-Mensch zu negativen Auswirkungen flhren. Fir die Bewer-
tung, ob eine schadliche Bodenveranderung vorliegt, dienen analytische Messverfahren mit vor-
gegebenen Untersuchungsparametern. Zudem werden Prif- bzw. Malnahmenwerte nach
BBodSchV bzw. Grenzwerte gem. entsprechender LAGA Mitteilungen herangezogen.

Laut der vorliegenden Unterlagen sind im Bereich von Abschnitt Etzenricht — Schwandorf fol-
gende Altlasten verzeichnet (vgl. Anlage 9):

« Altablagerung bei Luhe-Wildenau (LK Neustadt a. d. Waldnaab) Katasternummer
43972086/5
= Lage: in der Nahe von Mast 79 (Rlckbau), Lage etwa 300 m stdostlich
= Gesamtflache: ca. 30.565 m?

= Altlastenbeschreibung: k.A.
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* ehemalige Deponie DETAG Ill bei Kettnitzmihle (LK Schwandorf), Katasternummer
4803489/0
= |age: bei Mast 29 (Neubau), Lage etwa 60 m stdlich
=  Gesamtflache: ca. 1.300 m?

= Altlastenbeschreibung: ehem. Deponie

* ehemalige Deponie DETAG Ill bei Kettnitzmihle (LK Schwandorf), Katasternummer
4803487/0
= |age: bei Mast 30 (Neubau), Lage etwa 30 m ndrdlich

=  Gesamtflache: ca. 12.220 m?
= Altlastenbeschreibung: ehem. Deponie

* ehemalige Deponie DETAG IV bei Wernberg-Koéblitz (LK Schwandorf), Katasternummer
48061335/0
= Lage: in der Nahe von Mast 29 und Mast 30 (Neubau), Lage etwa 170 m westlich

=  Gesamtflache: ca. 139.030 m?
= Altlastenbeschreibung: ehem. Deponie

« Altablagerung bei Wernberg-Koblitz (LK Schwandorf), Katasternummer 48071770/2
= Lage: bei Mast 67 (Rickbau), Lage etwa 130 m silidlich

= Gesamtflache: ca. 4.915 m?
= Altlastenbeschreibung: wilde Millablagerung (Bereich Wernberg-Koblitz)

* Deponie Saltendorf (LK Schwandorf), Katasternummer 4807764/0
= Lage: bei Mast 38 (Neubau), Lage etwa 260 m &stlich

= Gesamtflache: ca. 19.670 m?
= Altlastenbeschreibung: Deponie

* Ehem. Hausmilldeponie Schmidgaden (LK Schwandorf), Katasternummer 48541340/0
= Lage: bei Mast 71 (Neubau), Lage etwa 190 m &stlich

=  Gesamtflache: ca. 132.890 m?
= Altlastenbeschreibung: ehem. Hausmuilldeponie

* Ehem. Ziegelei Schwandorf (LK Schwandorf), Katasternummer 4755424/4
= Lage: bei Mast 99 (Neubau), Lage etwa 180 m stidostlich

= Gesamtflache: ca. 980 m?
= Altlastenbeschreibung: ehem. Ziegelei

*  Tongrube Ettmannsdorf (LK Schwandorf), Katasternummer 4755460/85
= |Lage: bei Mast 10 (Rickbau), Lage etwa 115 m nérdlich

= Gesamtflache: ca. 980 m?
= Altlastenbeschreibung: Tongrube Ettmannsdorf, Nahe von Mast Nr. 10, WA140/22,5

GZP GbR 8002-17-0078-K-006 — 04 Seite
Schauenburgerstralle 116 | 24118 Kiel 14.10.2021 16/33



Ostbayernring = Ersatzneubau 380/110-kV-Hochstspannungsleitung Redwitz = Schwandorf

GZP

Boden « Wasser « Geologie

einschlieBlich Riickbau der Bestandsleitung: Abschnitt Umspannwerk Etzenricht = Um-
spannwerk Schwandorf (Ltg.Nr. B161) 4)

Bodenschutzkonzept

Vor der Aufnahme von Bautatigkeiten in Bereichen in denen Altlasten verzeichnet sind, sollte das
Vorgehen mit der zustandigen Bodenschutzbehdrde abgestimmt werden. In diesem Zusammen-
hang sind § 9 Abs. 2 und-Abs-—3 der BBodSchV zu berticksichtigen:

,(2) Bei Boden mit naturbedingt erhéhten Schadstoffgehalten besteht die Besorgnis des Entste-
hens schadlicher Bodenveranderungen bei einer Uberschreitung der Vorsorgewerte nach An-
hang 2 Nr. 4 nur, wenn eine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zusatzliche Eintrage
durch die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Verpflichteten nachteilige Auswir-
kungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen.*

Dem folgend ist bei einer grof¥flachigen Altablagerung im Rahmen der tiefbaulichen Arbeiten nicht
pauschal davon auszugehen, dass durch die Bautatigkeiten schadliche Bodenveranderungen
hervorgerufen werden. Besteht die Besorgnis nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 eder3
BBodSchV, hat der nach § 7 des BBodSchG Verpflichtete Vorkehrungen zu treffen, um weitere
durch ihn auf dem Grundstlick und dessen Einwirkungsbereich verursachte Schadstoffeintrage
zu vermeiden oder wirksam zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der Nut-
zung des Grundstiicks verhaltnismaRig ist (§ 10 BBodSchG). Dazu gehéren auch technische
Vorkehrungen an Anlagen oder Verfahren sowie Mafnahmen zur Untersuchung und Uberwa-
chung von Bdden.

Im Bauverlauf kann es hierdurch notwendig werden, weitere Sicherungsmallnahmen vorzuse-
hen, um eine Verlagerung von Schadstoffen in bisher nicht belastete Bereiche zu verhindern.

Im Einzelfall sind weitere Untersuchungen notwendig, um das Gefahrdungspotential genauer ab-
zuschatzen und ggf. mit angemessenen MalRnahmen reagieren zu kénnen. In jedem Fall ist das
vorgesehene Vorgehen eng mit der zustandigen Abfall- bzw. Bodenschutzbehdrde abzustimmen.

7 VORERKUNDUNG

7.1 Bodenkartierung

Im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens stehen derzeit keine aktuellen bodenkundlichen Erhe-
bungen zur Verfigung.

Fir die Bereiche, in denen tiefbauliche Mallnahmen geplant sind, sollen (erforderlichenfalls bau-
begleitend erganzend) bodenkundliche Sondierungen und Bodenansprachen gem. Bodenkund-
licher Kartieranleitung (KA5) erfolgen, da detaillierte horizontspezifische Kenntnisse der Boéden
im Hinblick auf fachgerechte bodenkundliche Empfehlungen, bspw. fir die Bodentrennung, es-
sentiell sind (BVB, 2013). Bodenkundliche Kartierungen kénnen unter Voraussetzung der fachli-
chen Eignung ggf. mit den geotechnischen Baugrunduntersuchungen kombiniert werden.
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8 MARNAHMENVORSCHLAGE FUR DIE BAUPHASE

Das oberste Ziel des Bodenschutzes beim Bauen ist die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Um
dieses Ziel zu erreichen, missen unnétige und tbermalige Bodenbelastungen, -verdichtungen
und Stérungen der natlrlichen Bodenstruktur, Horizontierung, bzw. Schichtung sowie stoffliche
Belastungen vermieden werden.

Behinderungen des Bauablaufs aufgrund schwieriger Béden oder schlechter Witterungsbedin-
gungen sollten durch geeignete technische MaRnahmen im Vorfeld optimal ausgeglichen werden.
Dabei flihrt die konsequente Anwendung bodenschonender Arbeitsweisen neben der Vermei-
dung von Bodenschaden zu einer Verkiirzung der Bauzeit und damit zu einer positiven zeitlichen
Begrenzung der Einwirkungen auf den Boden.

Wahrend des Baus sorgt die bodenkundliche Baubegleitung fiir die Einhaltung des Bodenschut-
zes, bzw. berat hinsichtlich moglichst schonender Arbeitsweisen im Rahmen des Bodenmanage-
ments (Bodenabtrag, Bodentrennung, Zwischenlagerung, Wiedereinbau, Rekultivierung) (BVB,
2013).

Im Hinblick auf das Befahren des Bodens sollte ein Maschinenkataster als vorsorgendes Instru-
ment des mechanischen Bodenschutzes in Kombination mit einem Umweltmonitoring (Nieder-
schlag/Bodenfeuchte) genutzt werden. Dazu werden die zum Einsatz kommenden Fahrzeugty-
pen des Auftragnehmers der bodenkundlichen Baubegleitung vor Beginn der BaumafRinahme zur
Verfligung gestellt, damit diese friihzeitig die Einsatzbereiche der Maschinen abschatzen kann.

Mit einem Konzept aus kontinuierlichen Bodenwasserspannungs- und Niederschlagsmessungen
lasst sich der wasserspannungsabhangige mechanische Zustand des Bodens auch unter Be-
ricksichtigung der aktuellen Witterungsverhaltnisse und der kleinrdumigen Belastungshistorie
einzelner Flurstlicke ermitteln. Das Monitoring ermdglicht der bodenkundlichen Baubegleitung
kritische Witterungsverhaltnisse und die Verdichtungsgefahrdung aller Maschinen einzuschatzen
und bodenschonendes Arbeiten auch in situ wahrend des Bauprozesses zu bewerten. Sinnvolle
Alternativen zu besonders kritischen Maschinen, Witterungsbedingungen, bzw. Arbeitsablaufen
tragen dazu bei, méglichst ohne temporare Bauunterbrechung bodenschonend weiterzubauen.

Fir den Neubau der Freileitung sowie Rickbau der Bestandsleitung ist aus Sicht des Boden-
schutzes einerseits die Anlage der Zuwegungen zu den zuklnftigen bzw. bestehenden Mast-
standorten, als auch das Bodenmanagement im Bereich der flir den Neu- und Rickbau erforder-
lichen Baugruben von Bedeutung.

Beim Neubau der Masten werden in Abhangigkeit von den Griindungsvarianten gréRere Mengen
an Aushub anfallen, um die Betonfundamente der Mastflf3e sicher zu griinden. Im Fall von Flach-
grindungen (Platten- oder Stufenfundamenten) muss davon ausgegangen werden, dass Uber-
schissiger Bodenaushub (Unterboden bzw. Ausgangsmaterial) entsteht, welcher nicht an Ort
und Stelle verwertet werden kann (insb. in Uberflutungsbereichen), sondern abgefahren werden
Mmuss.
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8.1 Bodenmanagement

Im Zuge der tiefbaulichen Arbeiten kénnen Bodenvermischungen und/oder Verdichtungen durch
nicht fachgerechten Bodenabtrag, Zwischenlagerung und Wiederherstellung zu erheblichen Be-
eintrachtigungen der landwirtschaftlichen Folgenutzung flihren (Befahrbarkeit, Bodenfruchtbar-
keit). Grundsatzlich ist die DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial) zu
beachten.

Durch im Vorfeld durchgeflihrte Bodenkartierungen bzw. -sondierungen Iasst sich u.a. bestim-
men, wie die Bodentrennung durchgefihrt werden muss. Wenn mdglich wird samtlicher Bo-
denaushub vor Ort wieder eingebaut. Insbesondere bei Flachgriindungen werden jedoch auf-
grund des Einbringens von Fremdmaterial im Zuge der Mastgriindung (Stahl, Beton) Uberschuss-
mengen entstehen. Diese beschranken sich i.d.R. auf Unterboden/Ausgangsmaterial und werden
fachgerecht entsorgt bzw. verwertet; Oberboden wird im Bereich der Fundamente wieder ange-
deckt.

Eine mdgliche Verwertung im Zuge des Riickbaus der benachbarten Bestandsleitung sollte dabei
gepruft werden. Dies setzt voraus, dass an beiden Maststandorten jeweils vergleichbare Bo-
den/Substrate vorliegen. Aufgrund der zeitlichen Diskrepanz zwischen Neu- und Rickbau misste
das Material bestenfalls in der Nahe des jeweiligen Rickbaumastes zwischengelagert werden.
Die Planung dieser anzustrebenden vor Ort Verwertung des tiberschissigen Bodenaushubs kann
dabei erst im Rahmen der Ausfiihrungsplanung erfolgen.

8.1.1 Bodenabtrag

Die durchzufiihrenden Bodenabtragsarbeiten werden durch die bodenkundliche Baubegleitung
Uberwacht und optimiert. In Abhangigkeit von den Gegebenheiten vor Ort (Boden, Witterung,
Maschinen, etc.) werden dabei folgende Punkte beachtet:

+ Uberpriifung der BaustellenerschlieBung und Bautechnik in Abhéngigkeit von den zu er-
wartenden Béden, aktuelle Bodenfeuchte und Witterung (Baustelleneinrichtungs-Flachen,
Baustrallen, Zwischenlagerflachen, Maschinenwahl, etc.)

* Bodenabtrag nur im geplanten Bereich

* Bdden sollten beim Eingriff mdglichst trocken sein (héhere Stabilitat)

e grundsatzlich sollten bei gesattigten Bodenverhaltnissen keine Erdarbeiten stattfinden
(vgl. DIN 19731)

* Bodenabtrag immer horizont-/schichtweise (Ober-, Unterboden, ggf. weitere bei Substrat-
wechsel oder bestimmten Horizonten wie bspw. Grundwasserhorizonte bei Gleyen)

« Abtragsarbeiten wo erforderlich mit Kettenbagger (mdglichst mit breiten Laufwerken)

« gesonderter Umgang mit schadstoffbelasteten Boden (Entsorgung, vgl. auch Kapitel 8.3)

« Aktive und geplante Wasserhaltung bes. in hydromorphen Béden (geregelte Ableitung in
die Vorflut, ggf. Absetzbecken oder Enteisenung; Messungen zur Kontrolle)
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8.1.2 Zwischenlagerung

Ein Abtrag bedingt an anderer Stelle die zeitlich begrenzte Zwischenlagerung des enthommenen
Bodenmaterials. In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte zu beachten:

* in einem Arbeitsgang Boden abtragen und seitlich ablegen

* langere Transportwege und Umlagerungen vermeiden

» trapezférmig profilierte Mieten direkt auf benachbarten Oberboden bzw. Unterboden an-
legen

* Schitthéhe Unterbodenmieten maximal 3m, Oberbodenmieten bis 2m (vgl. DIN 19731)

« Bei langerer Lagerzeit sollen Depots gut durchliiftet sein (mdglichst trockene Schit-
tung)getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden (ggf. weiterer Schichten)

*  Substratvermischungen sind zu vermeiden

* bei langerer Lagerung Zwischenbegriinung vorsehen (DIN 18917 beachten)

* Mieten nicht in Muldenlage anlegen

« ggf. Entwasserung einrichten

* Mieten nicht befahren

8.1.3 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung des Bodens muss ebenso fachgerecht erfolgen wie der Aushub und die
Zwischenlagerung, um in mdglichst kurzer Zeit eine Regeneration des in seinen Funktionen be-
eintrachtigten Bodens zu erreichen. Wenn ortsfremder Boden zugefihrt wird (z.B. Sand oder
Austausch- bzw. Andeckungssubstrat) miissen seine Eignung hinsichtlich der physikalischen und
chemischen Eigenschaften, sowie die Schadstofffreiheit im Vorfeld nachgewiesen sein (vgl. Kap.
8.2). Auch der fachgerechte Rickbau von bauzeitlich anderweitig genutzten Flachen (z.B. Mate-
riallager, befestigte Baustral’en oder Zuwegungen) ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung.

Folgende Punkte sind im Themenbereich Wiederherstellung relevant:

* Bodenhorizonte/ -schichten werden in urspriinglicher Tiefenlage schichtenkonform wieder
eingebaut

* Vermeidung UbermaRiger Verdichtung oder Verschmierung des Unterbodens

« Das Befahren von Bodenmieten ist insbesondere bei bindigen Béden zu vermeiden

« insbesondere beim Rlckbau ist das Unterbodenplanum wie folgt zu erstellen: Rickver-
dichtung mittels Baggerschaufel (keine Schafful3- oder Grabenwalze), nétigenfalls mit
Kettenfahrzeugen mit geringen Kontaktflachendriicken befahren, nicht glattstreichen

* Oberbodenplanum: Befahren mit Kettenfahrzeugen (Rickbau) bzw. Andriicken mittels
Baggerschaufel (Neubau); leichte Uberhdhung (je nach Bodenart bis 20cm), um Boden
natlrliche Setzung zu ermdglichen und spatere Gelandedepressionen zu vermeiden

* ggof. Wiederherstellung von Graben

« Sollte in Ausnahmeféllen Boden zur ordnungsgemafien Wiederverfillung fehlen, muss
das anzuliefernde Substrat bzgl. Zusammensetzung und Textur der Qualitat des Bodens
im Bereich der Aufflillung entsprechen und im Hinblick auf seine Eignung zertifiziert sein

« Sollten Bodentberschisse entstehen, die fiir eine Wiederverwendung auf den betroffe-
nen Flachen nicht geeignet sind, missen sie gemaR geltender Richtlinien des Kr'WG ab-
gefahren und ggf. entsorgt/verwertet werden (BBodSchV und LAGA FRBeden beachten).
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Bodeniliberschiisse aus dem Neubau kénnen bei chemischer und physikalischer Eignung
grundsatzlich zum Ausgleich von Bodendefiziten beim Fundamentriickbau der Bestands-
leitung verwendet werden.

» Dokumentation des Bodenzustandes nach der Rekultivierung durch begleitende Untersu-
chungen (Horizontmachtigkeiten, Substratvermischungen, Verdichtungen)

8.1.4 Vermeidung von Erosion

Im Trassenverlauf werden immer wieder Hange gequert die gréfliere Gefalle aufweisen. Die Was-
sererosion ist nur dort relevant, wo Ackerbéden sowie eine entsprechende Hangneigung und
Hangmorphologie vorliegen. Insbesondere die Art der Bewirtschaftung bzw. der Bedeckungsgrad
der Bodenoberflache im Jahresverlauf spielt diesbezliglich eine wesentliche Rolle. Andere Ein-
flussfaktoren sind die Bodenart sowie die Erosivitat der Niederschlage.

Fir Baustellen an Hanglagen sind Mallinahmen wie beispielsweise Trassen- und Mietenbegri-
nung als Erosionsschutz zu empfehlen, sofern eine langeren Lagerungsdauer (>3 Monate) der
Mieten abzusehen ist.

Frisch rekultivierte Béden nach Abschluss der Baumalnahme sind besonders erosionsanfallig.
Fir die Rekultivierungsarbeiten in Hanglagen ist daher ein mdglichst flaches, hangparalleles Ar-
beiten (quer zum Gefalle) zu empfehlen. Zudem ist eine schnelle Ansaat unabdingbar, damit sich
mdglichst schnell eine schiitzende Vegetationsdecke bildet. Bei Bedarf kann die Bodenstruktur
durch die Zugabe von Grindiinger, Mist oder Kompost und der damit einhergehenden Erhdhung
des Humusgehaltes verbessert werden.

8.2 Mineralisches Fremdmaterial

Im Rahmen der Baumalnahme kommt es gréftenteils zum Einsatz von zwei unterschiedlichen
Arten an Fremdmaterial. Zum einen handelt es sich hierbei um Material, welches zur Erfiillung
technischer Vorgaben dient und zum anderen um Material, welches zur Beseitigung von mdgli-
chen Baumangeln (z.B. Versackungen) aufgetragen wird und nattrliche Bodenfunktionen Uber-
nehmen soll. In beiden Fallen wird das Ein- und Aufbringen von Material durch die bodenkundli-
che Baubegleitung Uberwacht und dokumentiert.

8.2.1 Einbau von Fremdmaterial zur Erfiillung technischer Vorgaben

Bei der Verwendung von mineralischem Fremdmaterial (bspw. Sand), welches im Bereich unter-
halb der durchwurzelbaren Bodenschicht eingebaut werden soll, ist vorab eine Zertifizierung nach
LAGA M20 notwendig. Hierbei muss das Material die Feststoffgehalte der Einbauklasse Z0/Z0*
erfullen.
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8.2.2 Einbau von Fremdmaterial in die durchwurzelbare Bodenschicht landwirtschaftlich ge-
nutzter Fldchen

Sollte in Folge von baubedingten Bodenschaden oder Versackungen ein Austausch oder das
Aufbringen von Material notwendig werden, muss die Eignung des Materials im Vorfeld nachge-
wiesen sein, um schadliche Bodenveranderung und eine Beeintrachtigung der natirlichen Bo-
denfunktionen laut BBodSchG zu vermeiden. Gemal § 12 Abs. 3 BBodSchV, § 7 BBodSchG
sind vor dem Auf- und Einbringen die notwendigen Untersuchungen der Materialien nach den
Vorgaben des Anhang 1 der BBodSchV durchzuflihren.

Das zum Auftrag oder Austausch genutzte Material muss hinsichtlich seiner physikalischen und
chemischen Eigenschaften (insbesondere Textur, pH-Wert, Humus- und Nahrstoffgehalt) nahezu
dem Ursprungsmaterial entsprechen und schadstofffrei sein. Zur Sicherstellung der Unbedenk-
lichkeit durfen die Schadstoffgehalte beim Auf- und Einbringen in oder auf eine durchwurzelbare
Bodenschicht oder Herstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht bei landwirtschaftlicher Fol-
genutzung 70% der Vorsorgewerte nach BBodSchV nicht Gberschreiten (§ 12 Abs. 4 BBodSchV).
Des Weiteren ist die Nahrstoffzufuhr nach Menge und Verfligbarkeit dem Pflanzenbedarf der
Folgevegetation anzupassen (DIN 18915). Der Gehalt an mineralischen Fremdstoffen (z. B. Bau-
schutt) muss unterhalb von 10% liegen, ein Untermischen von Fremdmaterial ist nicht zulassig.
Zudem sollten keinerlei weitere Storstoffe vorliegen.

Bei der bodenkundlichen Baubegleitung kdnnen baubegleitend Informationen Uber die bendtigten
Eigenschaften von Austauschmaterial eingeholt werden. Grundsatzlich muss Material, welches
fur einen Austausch von Boden vorgesehen ist, zertifiziert sein oder durch die bodenkundliche
Baubegleitung freigegeben worden sein, bevor es aufgetragen wird.

Im Zuge des Bodenauftrags ist, wie wahrend der gesamten Baumalnahme, der vorhandene
Oberboden nur minimal zu belasten und vor Verdichtungen und anderen Schaden zu schitzen.
Die Befahrung fir die Auftragsarbeiten soll bodenschonend erfolgen, um weitere Beeintrachti-
gungen zu vermeiden. Der Auftrag muss insbesondere so erfolgen, dass das Material ohne Ver-
dichtung eingebaut sowie die Gefligestabilitat und Porenkontinuitat gesichert wird. Nach DIN
19731 ist beim Auftragen auf die Sicherung oder den Aufbau eines stabilen Bodengefiiges hin-
zuwirken.

Bei Auftreten von Schaden oder Versackungen muss zeitnah auf den Verlust von Volumen in
geeigneter Weise reagiert werden, um den Bereich in mdglichst kurzer Zeit wieder landwirtschaft-
lich bewirtschaften zu kénnen. Insbesondere auf der Flache stehendes Wasser verhindert jegli-
che Regeneration und Nutzung des Bodens. Fir den Bodenauftrag zur Beseitigung der Mangel
sollte bei geeigneter Bodenfeuchte die vorhandene Baustelleninfrastruktur genutzt werden, was
die Entstehung von Zusatzkosten verhindert und den notwendigen Eingriff minimiert.
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8.3 Mineralisches Abfallmanagement

Bei der Durchfihrung der Erdbauarbeiten fallen unterschiedliche mineralische Abfallarten (Altlas-
ten, Uberschissiger Bodenaushub, ggf. verunreinigter Boden, usw.) an, deren Umgang fachge-
recht koordiniert und deren Entsorgung oder Verwertung ordnungsgemalf beurteilt und dokumen-
tiert werden muss (Erfassung der Abfallarten inkl. Deklaration, Mengen und der jeweiligen Ent-
sorgungswege). Im Zuge des Riickbaus der Bestandsleitung fallt zudem Beton und Stahl aus den
Mastfundamenten (vgl. Kapitel 8.5) sowie weitere insb. metallische Abféalle der oberirdischen
Mastteile an.

Fir den Umgang mit mineralischem Abfall ist folgendes zu beachten:

* Eine Beprobung des Zwischenlagers wird chargenweise unter Berticksichtigung der Men-
gen gemal LAGA M32 PN98 durchgefihrt

« Das Material wird entsprechend der LAGA M20 FRBoden bzw. der BBodSchV verwertet
Insbesondere bei vorgesehener Verwertung zur Verfillung von Gruben/Abgrabungen und
Tagebauten ist das bayerische Eckpunktepapier (StMUV, 2005) zum Verfillen von Gru-
ben und Briichen sowie Tagebau zu beachten

* FUr Material der Einbauklasse >Z2 qilt die DepV

* Das Material aus den Zwischenlagern wird nach Untersuchung und Beurteilung zum Ent-
sorger bzw. Abnehmer gebracht

* In allen Fallen ist der Verbleib des Materials nachzuweisen und zu dokumentieren. Ent-
sorgungsnachweise sind zeithah zu erbringen und der bodenkundlichen Baubegleitung
zu Ubermitteln

8.4 Altlasten

8.4.1 Verzeichnete Altlasten im Trassenverlauf

Der Umgang mit im Trassenverlauf vorliegenden bekannten Altlasten ist entsprechend den Vor-
gaben der zustandigen Behérden umzusetzen. Bereits im Vorfeld bekannte Altlasten sind in Ka-
pitel 6.4 aufgefihrt.

8.4.2 Nicht verzeichnete Altlasten im Trassenverlauf

Werden nicht verzeichnete Altlasten wahrend der BaumalRnahme vorgefunden, erfolgen nach-
stehende MalRnahmen, um eine Gefahrdung fir Mensch und Natur zu minimieren:

* Abschatzung der Ausdehnung und des Volumens der Altlast

* Qualifizierte Probennahme (LAGA M32 PN 98) und Klassifizierung gem. LAGA M20 ¥R
Beden bzw. BBodSchV zur Abschatzung des Gefahrdungspotentials im Hinblick auf die
relevanten Wirkungspfade bzw. Angabe von mégl. Verwertung- und Entsorgungswegen

« Empfehlungen zur fachgerechten Zwischenlagerung von belastetem Material sowie bau-
begleitende Dokumentation und Uberwachung, um belastete Sickerwasserfliisse und
Schadstoffemissionen zu vermeiden
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* Monitoring der relevanten Parameter des Abwassers aus der ggf. aktiven Bauwasserhal-
tung (Geringflgigkeitsschwellenwerte fir das Grundwasser gemal LAWA)

* Eignungsprifung von ggf. anzulieferndem (Austausch-) Material. Fremdboden wird vor
dem Einbau hinsichtlich seiner Eignung gemaR §12 BBodSchV bzw. gemal LAGA M20
FR-Boden gepriift oder zugelassen (ggf. KorngroRenanalyse, pH-Wert, Corg)

+ Beim Auffinden einer nicht verzeichneten Altlast im Trassen- oder Baustellenbereich wer-
den die zustandigen Abfallbehdrden informiert und das geplante Vorgehen abgestimmt.
In diesem Zusammenhang sind Art. 1 des BayBodSchG (Mitteilungs- und Auskunftspflich-
ten) sowie §4 des BBodSchG (Pflichten zur Gefahrenabwehr) zu beachten

8.5 Riickbau von Altmasten

Basis ist die Vorgehensweise, welche in den Empfehlungen fir Bodenuntersuchungen im Umfeld
von Strommasten auf Grundlage der Handlungsempfehlungen bzw. -hilfen der Bayrischen
Staatsministerien fir Umwelt und Gesundheit sowie Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten und
des abgestimmten Probenahmekonzeptes der AG Bodenbelastungen bei Hochspannungsmas-
ten und Stahlbriicken der LABO bezieht (LfU, LfL, LGL 2012; LfU 2015). Der Vorhabentrager
sieht derzeit keine Anhaltspunkte fir schadliche Bodenveranderungen aus Altbeschichtungen
(vgl. Planfeststellungsunterlagen Ostbayernring — Anlage 1, Kap. 6.2).

Im Zuge des Rickbaus der Bestandleitung sollen die Mastfundamente bis zu einer Tiefe von
1,20 m u. GOK zurlickgebaut werden. Zur Einschatzung des anfallenden Betonabbruchs (Abfall-
mengen) wurde mit Hilfe von vorliegenden Grindungsdaten der Masten der Leitung LH-08-B111
(UW Mechlenreuth bis UW Etzenricht) mittlere Volumina fiir die Uberwiegend verbauten Funda-
menttypen Bohr- und Schachtfundament sowie Stufenfundament abgeschéatzt. Bei mittleren Ge-
samtbetonvolumina pro Fundament (je nach Fundamenttyp) zwischen ca. 25 und 90 m? fallen
bei geplanter Ausbautiefe bis 1,2 m u. GOK pro Fundament zwischen ca. 5 und 10 m® an zu
verwertendem Beton an. Die Volumenangaben sind auch als Orientierungswerte fir die notwen-
dige Bereitstellung erforderlichen Austauschbodens anzusehen. Insgesamt ist bei diesem Vorge-
hen fir den vorliegenden Abschnitt mit einem geschatzten Gesamtvolumen von rund 740 m?® aus-
zugehen.

8.6 Bodenfeuchte und mechanische Bodenstabilitat

Neben Bodentyp und Bodenart sowie der eingesetzten Maschine, ist der Haupteinflussfaktor flr
die Befahrbarkeit die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschende Bodenfeuchte. Grundsatz-
lich sollte eine Befahrung mdéglichst im trockenen Zustand erfolgen, da trockene Bdden tragfahi-
ger (mechanisch stabiler) sind und Ubermalige Verdichtungen und damit Beeintrachtigungen er-
tragsrelevanter Bodenfunktionen minimiert werden.

Da naturgemal’ nicht dauerhaft trockene Bdden vorliegen, muss ein Instrument fiir einen sach-
gerechten Maschineneinsatz vorliegen, welches die Befahrbarkeit nach Mdglichkeit zulasst, je-
doch gleichzeitig verhindert, dass exzessive Bodenverdichtungen mit entsprechend nachteiligen
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Auswirkungen verursacht werden. Dabei kénnen und missen oberflachliche Bodenverdichtun-
gen akzeptiert werden, da diese im Zuge der Rekultivierung problemlos wieder entfernt werden
kénnen. Unterbodenverdichtungen missen dagegen unbedingt vermieden werden, da sie, wenn
Uberhaupt (insb. bei bindigen Substraten und hohem Grundwasserstand), nur mit groem finan-
Ziellen und technischen Aufwand wieder melioriert werden kénnen und Bdden in dieser Tiefe nur
ein sehr geringes natirliches Regenerationsvermdgen aufweisen. Weiterhin wirken sich Verdich-
tungsschaden insbesondere des Unterbodens negativ auf die Ertragsfahigkeit aus.

Zur Kontrolle der Lagerungsverhaltnisse bieten sich baubegleitende Penetrologgermessungen
an, um den tiefenabhangigen Eindringwiderstand, also den Verdichtungszustand der Béden (ins-
besondere im Bereich von Baustralien) nach der bauzeitlichen Beanspruchung, im Vergleich zum
bauzeitlich nicht in Anspruch genommenen benachbarten Boden (Beweissicherung Referenz) zu
bestimmen.

8.7 Befahren des Bodens

Das Befahren des Bodens zu den Maststandorten (genehmigte Zuwegungen) ist notwendig, die
Bodenfruchtbarkeit muss jedoch bestmdglich erhalten werden. Um dieses Ziel zu erreichen sind
unndtige und exzessive mechanische Bodenbelastungen/Verdichtungen und Stérungen des Bo-
dengefliges und seiner Funktionen, sowie der nattrlichen Horizontierung/Schichtung zu vermei-
den.

8.7.1 Maschinenkataster

Bereits friihzeitig im Bauablauf kénnen mittels eines Maschinenkatasters Strategien und Empfeh-
lungen flr unterschiedliche Bdéden bzw. Witterungsszenarien aufgestellt werden, um boden-
schutzrelevante Vorgaben durch einen sachgerechten Maschineneinsatz einhalten zu kénnen.

Hierflr kann im Vorfeld auf Grundlage der erfassten Maschinendaten der einzusetzenden Bau-
maschinentypen und erhobenen Bodendaten (bodenkundliche Voruntersuchungen) fir unter-
schiedliche Boden(feuchte)verhaltnisse und Kontaktflachendriicke die zu erwartende Druckfort-
pflanzung und Verdichtungsgefahrdung jeder am Bau beteiligten Maschine berechnet werden.

Diese Berechnung ist ein wichtiger Baustein eines vorsorgenden mechanischen Schutzkonzep-
tes, da fir die Beurteilung der Verdichtungsgefahrdung unterschiedlicher Boden durch Maschi-
nenauflast der Spannungseintrag (o) im Unterboden (40cm Tiefe) entscheidend ist. Mit der Kom-
bination der Ergebnisse der bodenmechanischen Voruntersuchungen fiir die Ableitung der Bo-
denstabilitat und berechneten Spannungseintragen kann jede Baumaschine dadurch schon im
Vorfeld ihr Gefahrdungspotential in Bezug auf langfristig die Bodenfruchtbarkeit beeintrachti-
gende Unterbodenverdichtungen hin bewertet werden.

GZP GbR 8002-17-0078-K-006 — 04 Seite
Schauenburgerstralle 116 | 24118 Kiel 14.10.2021 25/33



Ostbayernring = Ersatzneubau 380/110-kV-Hochstspannungsleitung Redwitz = Schwandorf

GZP

Boden « Wasser « Geologie

einschlieBlich Riickbau der Bestandsleitung: Abschnitt Umspannwerk Etzenricht = Um-
spannwerk Schwandorf (Ltg.Nr. B161) 4)

Bodenschutzkonzept

Um die Bodenfeuchte zu erfassen kdnnen an reprasentativen Standorten (mindestens je betroffe-
nem Bodentyp und -substrat im Bereich der BaumalRnahme) Bodenfeuchtemessungen durchge-
fuhrt sowie die bereits vorhandenen bodenmechanischen Informationen genutzt. Wahrend des
Bauablaufes kdnnen zudem die Niederschlagshéhen erfasst werden. Mit Hilfe dieser Daten lasst
fur jede Maschine definieren, ob ein schadloser Einsatz unter den entsprechenden Witterungs-,
bzw. Boden(feuchte)bedingungen maoglich ist oder ihr Einsatz zu exzessiven Bodenbelastungen
(=Unterbodenverdichtungen) fuhrt.

Werden Fahrwege und Arbeitsflachen bauzeitlich mittels Baustralen oder Lastverteilungsplatten
realisiert und keine Fahrzeuge verkehren abseits der geschitzten Bereiche, so dass die betroffe-
nen Bdden vor Bodenschadverdichtungen wirksam geschitzt sind, ist das Fihren eines Maschi-
nenkatasters nicht erforderlich.

8.7.2 Baustral3en

Zum Erreichen der jeweiligen Baustellen an den Maststandorten und dem Baufeld ist es im Zuge
der Baustellenlogistik notwendig, auch solche Bdden zu beanspruchen, die nicht unmittelbar
durch tiefbauliche MalRnahmen beeintrachtigt werden. Die Beanspruchung entsteht hier durch
das Anlegen der temporaren Baustralde, die Lagerung von Bodenaushub sowie durch die Ver-
kehrslasten. Um auf der einen Seite die flr die Baustellenlogistik bendtigte Standsicherheit zu
gewahrleisten und auf der anderen Seite die Spannungseintrage in den Boden so weit wie mog-
lich zu verringern und keine Unterbodenverdichtungen und Gelandeversackungen zu verursa-
chen, wird die Zuwegung zu den Baustellen auf landwirtschaftlichen Flachen im Fall von verdich-
tungsempfindlichen bindigen oder grundwasserbeeinflussten Boden in der Regel befestigt.

Prinzipiell lassen sich hierbei zwei mdgliche Varianten unterscheiden, flr die unterschiedliche
Kriterien zur Umsetzung empfohlen werden:

Baustral3e aus Lastverteilungsplatten

* Aufbau aus Lastverteilungsplatten (meist Stahlplatten/Baggermatratzen)

* Die Platten werden direkt auf dem ungestdrten Oberboden verlegt

* Evtl. muss zuvor eine Einebnung stattfinden

* In extrem instabilen organischen Bdden lasst sich die Tragfahigkeit der Platten durch Ein-
richten eines Unterbaus aus zertifiziertem Rindenmulch (frei von Schadstoffen und pflan-
zenschadigenden Stoffen), durch eine doppelte Ausflihrung oder Einsatz von unterlagern-
dem Geotextil erhdhen

« Baumstimpfe werden nicht gerodet, sondern gefrast, um die Bodenstabilitat nicht unnétig
Zu verringern

* Nach Rilckbau der Stahlplatten/Baggermatratzen ist der Bereich nach Empfehlung der
bodenkundlichen Baubegleitung ggf. zu rekultivieren
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Baustral3e aus mineralischen Substanzen

*  Wird i.d.R. zweilagig aus Sand und Gesteinskdrnungsgemischen (fir den Aufbau der mi-
neralischen Baustralde sind zertifizierte, schadstofffreie Baustoffe zu verwenden) aufge-
baut

* Das Geotextil muss mindestens GRK 3 nach TL Geok E-StB (FGSV, 2005) aufweisen

* Geotextilvlies ist nicht zulassig

+ Das Geotextil wird zu beiden Seiten der BaustraRe mit mindestens 1 m Uberstand verlegt,
um den Eintrag von Schotter in den anstehenden Boden zu minimieren

« Die BaustralRe kann direkt auf dem Oberboden realisiert werden oder nach Abtrag des
Oberbodens auf dem Unterboden angelegt werden. Die Oberbodenmiete wird dann pa-
rallel zur Baustralie angelegt und ggf. begriint

* Vor dem Verlegen werden Hindernisse beseitigt.

« Baumstimpfe werden nicht gerodet, sondern gefrast, um die Bodenstabilitat nicht unnétig
Zu verringern

* Der Rickbau wird so durchgeflihrt, dass moglichst keine Baustoffreste im beanspruchten
Bereich verbleiben

* Der Riuckbau der unterschiedlichen Baustoffe sollte getrennt erfolgen und méglichst einer
Wiederverwendung zugefiihrt werden

* Nach Rickbau ist der Boden im Bereich der ehemaligen Baustralle nach Empfehlung der
bodenkundlichen Baubegleitung zu rekultivieren

* Nicht wieder verwertbares Material ist fachgerecht zu entsorgen

8.8 Wasserhaltung

Im Zuge der Erdbautatigkeiten ist im Untersuchungsgebiet zum Teil, insbesondere im Bereich
der Grundwasserbdden (Gleye) (vgl. Kap. 6.3.3) und Moorbdden, mit hohen Grundwasserstan-
den zu rechnen, die an den Mastbaustellen eine aktive Bauwasserhaltung notwendig machen
kénnen. Zusatzlich ist an einigen Maststandorten mit Schichtenwasser (Stauwasser) zu rechnen
(Stauwasserbdden; .vgl. Anlage 3).

Grundlage fur die Bemessung und Auswahl der erforderlichen Wasserhaltungsmaflinahmen ist
die gesattigte hydraulische Leitfahigkeit des anstehenden Bodens, der zur Bauzeit zu erwartende
Grundwasserstand sowie das jeweils zu erreichende Absenkziel.

Aus bodenkundlicher Sicht sollten die Auswirkungen der Wasserhaltung insb. in Bereichen mit
Moorbéden so gering wie moglich ausfallen (Absenkziel einhalten und méglichst kurzer Betrieb),
um die anstehenden organischen Béden méglichst gering und kurz zu entwassern und Sackun-
gen bzw. Volumenverluste zu vermeiden (vgl. Kap. 6.3.2).

Es ist nicht auszuschlie3en, dass die fir die Baumalnahme in Anspruch genommenen Flachen
und angrenzende Flurstlicke drainiert sind. Durch die Baumalnahme kann es somit zu Bescha-
digungen bzw. Unterbrechungen an bestehenden Drainagesystemen kommen. Der Abfluss von
Wasser in den betroffenen und angrenzenden Flachen muss wahrend und nach der Baumal}-
nahme gewahrleistet sein. Im Zuge des Aushebens von Baugruben ist somit unter Umstanden
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eine temporare Anpassung und anschliefende Wiederherstellung des Drainagesystems erfor-
derlich. Entsprechende Arbeiten missen mit der beteiligten Bautiberwachung abgestimmt sein.
Grundsatzlich sind auch die Drainagearbeiten, wie alle Erdbauarbeiten, bei ungeeigneten Witte-
rungsbedingungen zu unterbrechen, um Beeintrachtigungen und Schadigungen der Bodenstruk-
tur zu vermeiden.

Nach Abschluss der Wasserhaltungsmaflinahmen missen die eingesetzten Geratschaften fach-
gerecht zuriickgebaut werden. Spilfilter werden vollstandig aus dem Boden entfernt. Die entstan-
denen Hohlraume missen fachgerecht, erforderlichenfalls mit Quellton, verfillt werden.

8.9 Umgang mit boden- und wassergefahrdenden Stoffen

Durch Arbeiten mit Standards der guten fachlichen Praxis (u.a. Einhaltung und Umsetzung von
Auflagen des WHG und der OGewV bzw. GrwV) kénnen Belastungen von Grund- und Oberfla-
chenwasser verhindert werden. Hier sind insbesondere §62 WHG ,Anforderungen an den Um-
gang mit wassergefahrlichen Stoffen®, §34 WHG ,Durchgangigkeit oberirdischer Gewasser* und
auch die Grenzwerte der GrwV- und OGewV-Anlagen zu beachten.

Es leiten sich folgende generelle Grundsatze flir den Umgang mit boden- und wassergefahrden-
den Stoffen ab:

* Baustellenabwasser dirfen nur geman erteilter behdrdlicher Erlaubnis in Oberflachenge-
wasser an genehmigten Einleitstellen eingeleitet werden

* Vor der Einleitung von Bauabwéassern werden diese durch ein Absetzbecken (Sediment-
fang) geleitet

+ Die Qualitat des anfallenden Bauwassers wird baubegleitend regelmafig tberwacht

« Es wird darauf geachtet, dass wassergefahrdende Stoffe (Mineraléle, Treibstoffe, etc.)
ausschlieBlich in dichten, fachgerechten Behaltern mit Gberdachter Auffangwanne gehal-
ten werden. Fir die Betankung von Fahrzeugen werden Betankungsplatze eingerichtet
(die entsprechenden Regelwerke sind zu beachten). Der Umgang mit entsprechenden
Stoffen findet ausschlieBlich in den dafiir vorgesehenen Bereichen statt. Bindemittel sind
vor Ort vorzuhalten

« Der Einsatz von Baggermatten oder Stahlplatten zur Befestigung der Baustralten kann
zusatzlich Stoffeintrage in den Boden und das Grundwasser minimieren

* Im Bauumfeld befindliche Graben werden vor Einschwammen von eventuell erodiertem
Material geschutzt

« Sofern es gemaf Betriebserlaubnis der eingesetzten Maschinen méglich ist, sind biolo-
gisch abbaubare Betriebsstoffe (Hydraulikéle, etc.) zu nutzen

* Sollte es zu Verunreinigungen kommen, so sind diese fachgerecht zu entsorgen. Die bo-
denkundliche Baubegleitung ist umgehend zu informieren. Die Entsorgung ist zu doku-
mentieren. Tropfmengen sind sofort aufzunehmen. Eine Zwischenlagerung von verunrei-
nigen Materialien muss immer in daflir geeigneten Bereichen bzw. in geschlossenen Auf-
fangbehaltern erfolgen
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Fir spezielle Anforderungen in Wasserschutzgebieten sind die entsprechenden Schutzgebiets-
verordnungen zu beachten (fiir weitere Informationen vgl. hydrogeologisches Gutachten; Plan-
feststellungsunterlagen Ostbayernring — Anlage 10.1).

8.10 Rekultivierung

Eine starke Bedeutung nimmt die Rekultivierung der in Anspruch genommenen landwirtschaftli-
chen Nutzflachen ein, da diese, zusammen mit einer angepassten Folgebewirtschaftung, ein we-
sentlicher Faktor zur schnellstméglichen Wiedererlangung der urspriinglichen Bodenfruchtbarkeit
bzw. Ertragsfahigkeit darstellt (BLFUW, 2012). Aus diesem Grund sollte eine Dokumentation der
RekultivierungsmalRnahmen zur Beweissicherung durchgefiihrt werden. Die bodenkundliche
Baubegleitung kann zusatzlich eine Beratung mit standortspezifischen Rekultivierungsempfeh-
lungen anbieten. Mit Verfahren zur schnellstmdglichen Stabilisierung und Restrukturierung der
Bdden sowie einer unterstiitzenden Folgebewirtschaftung nach erfolgter Rekultivierung kann so
zeitnah die urspriingliche Bodenfruchtbarkeit, -befahrbarkeit bzw. Ertragsfahigkeit wiedererlangt
werden.

Folgende Punkte sind im Themenbereich Rekultivierung relevant:

« die Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flachen soll zeithah nach Wiederher-
stellung der Flache bei méglichst abgetrocknetem Oberboden erfolgen (bei Bedarf Kon-
trolle durch begleitende Wasserspannungs- und Niederschlagsmessungen)

* im Normalfall (bei schonender und kontrollierter Bauausfiihrung bzw. Maschinenwahl)
entstehen nur oberflachliche Bodenverdichtungen im Bereich der Baustral3en, bzw. Fahr-
spuren

* Lockerungsbedarf bzw. -tiefe ergeben sich aus der berechneten Druckfortpflanzung des
Baustellenverkehrs, sie kann aber bei gesonderten Fragestellungen auch tber Messun-
gen der Eindringwiderstande ermittelt werden

* Der Einsatz flach lockernder Gerate (z.B. Schwergrubber bis max. 30cm Bodentiefe) ist
bei Anwendung des bodenschonenden Befahrungskonzeptes zumeist ausreichend

« Kontrolle des Lockerungserfolges tiber Messungen der Eindringwiderstande

« Die Rekultivierung sollte auf eine Art und Weise erfolgen, die Erosionsschaden, insbeson-
dere an Hangneigungen minimiert (vgl. Kapitel 8.1.4)

Nach erfolgtem Oberbodenauftrag und Erstellung des Oberbodenplanums sowie Lockerung ggf.
vorliegender Verdichtungen sollte bei trockenen Verhaltnissen mit geeigneter Maschine (leichter
Schlepper) das Saatbett bereitet bzw. die Ansaat einer die Regeneration des beeintrachtigten
Bodens bestmdglich féordernden Saatmischung durchgefiihrt werden.
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8.11 Beweissicherung

Wahrend der Bauausflihrung Gberwacht die bodenkundliche Baubegleitung Vorgaben zum Bo-
denschutz, identifiziert Gefahrdungen oder Baumangel und erbringt im Schadensfall Nachweise
Uber entstandene Bodenschaden. Mit Hilfe eines Beweissicherungsverfahrens flr den stofflichen
und nicht stofflichen Bodenschutz kénnen die Bauarbeiten anhand von Kontrollmessungen (z.B.
Penetrologgermessungen, ggf. Probenahmen und Labormessungen) Uberwacht werden, um
VerstdRe gegen Bodenschutzvorgaben auf der Baustelle auszuschlieRen oder nachzuweisen.

Von grofder Bedeutung ist dabei, dass mit der geplanten Kombination aus vorsorgendem Schutz-
konzept und Beweissicherungsverfahren Gefahrdungen oder Baumangel identifiziert und unmit-
telbar Gegenmalinahmen zur optimalen Behebung der Schaden noch wahrend der Bauausfih-
rung eingeleitet werden kénnen. Werden diese Baumangel nicht umgehend beseitigt, treten ent-
sprechende Beeintrachtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung oft erst in den Folgejahren der
Baumalnahme auf und verursachen aufgrund nun fehlender Baustelleninfrastruktur héhere Sa-
nierungskosten.

Die Beeintrachtigung von Béden hinsichtlich ihrer Fruchtbarkeit oder ihrer 6kologischen Funktio-
nalitat lasst sich anhand bestimmter chemischer (Vorsorge, Prif- und Mallnahmenwerte der
BBodSchV bzw. Grenzwerte der LAGA M20 FRBeden) und physikalischer Parameter bewerten
(Vorbelastung, Eindringwiderstand, Wasserleitfahigkeit, Infiltrationsrate, Luftkapazitat, usw.).

8.12 Melioration

Sollten trotz Einhaltung samtlicher Vorgaben des Bodenschutzes durch die begleitenden Unter-
suchungen in Einzelfallen tieferreichende Bodenschadverdichtungen nachgewiesen werden, die
nicht mit den Ublichen Standardbodenbearbeitungen zu lockern sind, sind diese im Rahmen der
Rekultivierung zu meliorieren. Die Melioration sollte so erfolgen, dass keine Erosionsschaden aus
den gewahlten MaRnahmen zu erwarten sind. Folgende Mdéglichkeiten sind je nach Befund zur
Schadensbehebung sinnvoll:

Mechanische Melioration (primare Lockerung von Verdichtungen):

* Lockerungs- oder Austauschbedurftigkeit ermitteln (Eindringwiderstandsmessungen,
Bohrung)
» Lockerung nur bei entsprechender Bodenfeuchte (Konsistenz bei bindigen Béden beach-
ten)
* Hublockerungs- und Abbruchlockerungsverfahren:
o starre Verfahren (bspw. Tiefen-, Schichtengrubber, Parapflug)
o bewegliche Verfahren (bspw. Wippschar-, Abbruchlockerer, Stechhub- und Hub-
schwenklockerer)

Hydromelioration (sekundar Lockerung, Bedarfsdranung):

* Bodenfeuchte regulieren
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* Schrumpfungsdynamik férdern / Restrukturierungsverhalten verbessern (Quellung,
Schrumpfung)

Biomelioration:

e (Uber tiefwurzelnde, winterharte und stark wasserzehrende Pflanzen (z.B. Luzerne, Lu-
pine, Raps oder Olrettich)

« Zufuhr org. Substanz férdert Bioturbation durch Bodenorganismen (Megafauna im Eda-
phon)

* organische Substanz als Bodenhilfsstoff fir sandige Boden (Rottemist, Griindiingung,
zertifizierter Kompost, Klarsehlamm, Torf)

8.13 Folgebewirtschaftung

Eine starke Bedeutung nimmt die angepasste Folgebewirtschaftung der in Anspruch genomme-
nen landwirtschaftlichen Nutzflachen ein, da diese einen wesentlichen Faktor zur schnellstmogli-
chen Wiedererlangung der urspriinglichen Bodenfruchtbarkeit/Ertragsfahigkeit darstellt. Empfeh-
lungen hinsichtlich der Folgebewirtschaftung kbnnen dabei den Landeigentimern, bzw. -bewirt-
schaftern helfen, die Regeneration des in seinen Funktionen durch die Baumalnahme beein-
trachtigten Bodens zu beschleunigen, um das schnellstmdgliche Erreichen der urspriinglichen
Bodenfruchtbarkeit, -befahrbarkeit bzw. der urspringlichen Ertragsverhaltnisse zu gewahrleisten.

Bei bodenschonender Befahrung und Nutzung von Lastverteilungsplatten wird eine spezielle
Folgebewirtschaftung im Fall des Neubauvorhabens voraussichtlich nicht notwendig.

Im Bereich der rekultivierten Béden (verflllte Baugruben) der Rickbauleitung kann eine gezielte
Folgebewirtschaftung zu einer Beschleunigung der Regeneration des Bodens und der Wiederer-
langung der urspriinglichen Bodenfruchtbarkeit beitragen.
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